
 

 

物 品 仕 様 書 

 

１ 件名    再生水等供給に係る組立局舎 

 

２ 品名及び数量 

（１）組立局舎   １式 

３ 物品仕様 

（１）組立局舎 

ア 数  量 １式 

イ 形  式 アルミサンドイッチパネル組立局舎 

ウ 構  造  

（ア）外  寸 W2000mm×D1800mm×H2600mm 程度 

 但し、局舎の庇・換気扇フード等の外壁に取り付ける 

 ものは除く 

（イ）ｱﾙﾐｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ 壁厚み：52 ㎜、屋根厚み：52 ㎜ 

（ウ）仕 上 げ  

屋根： 断熱材充填サンドイッチパネル（サンドホワイト色） 

 厚さ：52 ㎜ 

 断熱材：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(3 種 b) 

 外板材：0.7 ㎜（カラーアルミニウム鋼板） 

 内板材：0.7 ㎜（カラーアルミニウム鋼板） 

   外壁： 断熱材充填サンドイッチパネル（サンドホワイト色） 

 厚さ：52 ㎜ 

 断熱材：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(3 種 b) 

 外板材：0.7 ㎜（カラーアルミニウム鋼板） 

 内板材：0.7 ㎜（カラーアルミニウム鋼板） 

   床 ： 断熱材充填サンドイッチパネル（サンドホワイト色） 

 上板：鋼板 t＝1.6 ㎜ 

 中間材：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(3 種 b) t＝40 ㎜ 

 底板：ガルバリウム鋼板 t＝0.35 ㎜ 

 仕上げ：帯電防止長尺塩ビシート（厚 2 ㎜） 

   塗装： 外面及び内面：ポリエステル樹脂焼付 

エ 付属品 

（ア）主銘板（アクリル板 5t） １式 



 

 

（イ）踏み込み（アルミ製） １式 

（ウ）ケーブル引込口金具（溶融亜鉛メッキ） １式 

（エ）機器収容架（焼付塗装） １式 

（オ）吸気・排気フード（SUS 製） １式 

（カ）エアフィルター（取付枠含む） １式 

（キ）換気扇（サーモスタット付） １式 

（ク）照明（LED 照明 32W×2 灯相当） １式 

（ケ）コンセント  １式 

（コ）据付要領書  １式 

（サ）その他標準品  １式 

オ その他 

局舎内取付機器（別途手配品）の搬入据付条件、ケーブルおよび配管等に係

る必要開口等の詳細は協議のうえ決定するものとする。 

 

（２）留意点 

ア 付属品組立・調整などメーカー責任施工となる物品本体に関する作業は含むも

のとする。 

イ 据付は含まない（別途市が発注する工事に含むものとする。）。 

 

４ 納入場所  大津市由美浜１番１号 水再生センター場内（車上渡し） 

        ※詳細な場所は、協議のうえ決定するものとする。 

 

５ 提出書類 

（１）納品書 

  （２）完成図書（外形図、平面図、仕様書、据付要領書ほか） 

  （３）上記（２）完成図書の電子データ 

  （４）取扱説明書 

  （５）保証書（１年） 

 

６ 履行期限 

  （１）機器納入期限       令和６年９月３０日（月）まで 

 

７ 機器提案書の提出について 

   入札に参加を希望する者は、令和６年４月２３日（火）午後５時００分まで（必着）

に「機器提案書」（別紙）及び提案機器等の仕様が確認できるカタログ等が分かる資料を



 

 

郵送又は持参すること。 

（郵送の場合の宛先等） 

   〒５２０－０８１１ 大津市由美浜１番１号 水再生センター 

大津市企業局施設部下水道施設課水再生センター所長宛 

※一般書留又は簡易書留で、機器提案書等を封入封かんし、「機器提案書在中」と

記載するとともに、提案者名を差出人として記載すること。 

（持参の場合の提出先） 

大津市由美浜１番１号 水再生センター 管理棟２階事務室 

【機器提案書の取り扱い等】 

（１）水再生センターは「機器提案書」を速やかに確認し、提案者にその結果を電話、

ファックス又はメールのいずれかの方法で連絡するとともに、「機器提案書（確認

後）」の写しを郵送する。 

（２）水再生センターは、「機器提案書（確認後）」の原本を契約管財課に渡す。 

  （３）提案者は、提案した機器が仕様と合致する場合、「入札書（様式４）」を提出する

ことができる。（入札書提出時に、機器提案書（確認後）の写しの添付は不要。） 

    なお、提案した機器が本市の求める仕様に合致しない場合、入札に参加できない。 

  （４）契約管財課は、提案者から「入札書（様式４）」の提出があった場合、「機器提

案書（確認後）」の原本と合わせて入札関係書類とする。 

  （５）「機器提案書（確認済）」の原本は返却しない。 

 

８ その他 

（１）納入品は、新品で上記の仕様同等以上とする。 

（２）仕様、納入場所、納入日時等、事前に協議を行うこと。 

（３）水再生センター敷地内は、車両内も含めて全面禁煙とする。 

（４）高病原性新型インフルエンザ等の流行により、物品納入を一時中止することがあ

る。 

（５）この仕様書に記載のない事項であっても製造者の責任において機能上及び構造上

具備しなければならない事項については、充足すること。 

 


