
着水井

粉末活性炭接触池

急速攪拌池

フロック形成池 薬品沈殿池
急速ろ過池

管理棟

排水処理設備排水池 排泥池 濃縮槽

送水ポンプ
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給水車倉庫
 （撤去）

防火倉庫
（撤去）

　倉庫
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階段室(西側) 連絡管廊2

連絡管廊3

内面防水塗装範囲：

凡例

別紙21　内面防水塗装範囲（真野浄水場）



真野浄水場（排水池）

内面防水塗装範囲：

凡例

別紙21　内面防水塗装範囲（真野浄水場）



真野浄水場（排泥池）

内面防水塗装範囲：

凡例

別紙21　内面防水塗装範囲（真野浄水場）



別紙21　内面防水塗装範囲（真野浄水場）

内面防水塗装範囲：

凡例

真野浄水場（濃縮槽）


